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Ha основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама (" Службени гласник PC", број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија зa јавну набавку број ЈН/2100/0102/20~18 — „Набавка каблова до
1 кВ и кабловског прибора", на захтев заинтересованог лица, даје

OДГOBOP број 2

нa питагња постављена у-вези Конкурсне документације зa JH/2 00/0102/2018 — Набавка~  ,  . : ~,
каблова до 1 кВ:и :кабловског прибора".

Пет и више`дама,пре: иствка рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лицa су,у писаном облику, поставила питања Наручиоцу, a Наручилац у іоку од три дана од дaнa
пријема питање даје следеfiе oдгoвope: II

ПИТАњА

Monur'no Bac да нам дате додатна појашњења зa ЈН/2100/0102/2018

Партига 1 — Бајина Башта 

Позиција 18 — тражи се кабл NYCY где се у опису наводи ф испуна мора бити од
невулканизоване ryмене мешавине постављена преко језгра. Није aн произвоfјач којег смо
контактирали не ради тако кабл NYCY. U npunory Вам шаљемо и из од из каталога једног од
произвоЕјача. Свуда је бакарно језгро NYCY кабла прекривено PVC м~сом. Молимо Вас дa још
једном проверите тачно који кабл Вам је потребан на овој позицији к ко бисмо могли дa дамо
квалитетну понуду и приложимо документацију коју захтевате (катало).

Партија 2— Лимске XE

Позиција 3— тражи се кaбл H05W5-F (NYSLY) 24x0,8mm2 — како ова пресек кабла не постоји,
веfi само 0,5mm2, 0,75mm2, 1mm2, 1,5mm2, итд. нити се ради са 24 ~ иле веfi 25, може ли да
се нуди кабл пресека 25x0,75mm2. Уколико инсистирате нa оваквој конструкцији овог кабла
молимо Вас да нам кажете код ког произвоfјача сте видели да такв- конструкција постоји дa
бисмо могли дa их контактирамо и добијемо понуду.

ОДГОВОРи:

Одговор 1:

Прихватљиво је да за тражену врсту кабла бакарно језгро буде прекр вено невулканизованом
ryменом мешавином или да буде прекривено PVC масом. Кабл треба бити типa NYCY, РР40
или еквивалентан.

Напомена: Неопходно је да кабл поменутог типа буде испоручен нa ко
1000m, без прекида.

уру у укупној дужини од
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Одговор 2:

Уместо кабла H05W5-F (NYSLY) 24х0,8 mm2 како стоји у ставци број 3 у спецификацији за
Партију 2— ,,ЛиМске" ХЕ, треба да стоји H05W5-F (NYSLY) 25х0,75 mm2

Ha основу одговора под редним бројем 2 Наручилац је извршио измену Конкурсне
документације која је објављена нa Порталу УЈН данас, 20.09.2018. године.

У Бајиној Башти,
20.09.2018. године
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